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LEGENDA SVETLOBNIH TELES
Legend

STENSKO NADGRADNO SVETILO
tip: FLAG WALL, 2x55W, 3000k koda: 73IN255PG  proizvajalec: ESSE-CI

e
s2 O

STROPNO VGRADNO SVETILO - P44 (6035)
tip: SISTEMA EASY FL, 2x18W, 3000K  koda: 3303 + 6035  proizvajalec: iGUZZINI

STROPNO NADGRADNO SVETILO - IP44 (6016)
tip: SISTEMA EASY FL, 1x26W, 3000K  koda: 3301 + 6016  proizvajalec: IGUZZINI

STROPNO VGRADNO SVETILO - IP 44 (6035)
tip: SISTEMA EASY FL, 2x26W, 300K Koda: 3304 + 6035 proizvajalec: iGUZZINI

STROPNO VGRADNO SVETILO

tip: LASER fixed, 1x35W QR CBC 5138", 3000K  koda: 8002 proizvajalec: IGUZZINI

LINLISKO NADGRADNO SVETILO
tip: RGB LED trak, 7.2W/m  koda:  proizvajalec: BM

STROPNO VGRADNO LINISKO SVETILO - raster
tip: VISIBLE STRUCTU

RASTER 2x36W, 3000K  koda: 32DP236V proizvajalec: ESSE-C|

STROPNO VGRADNO LINIISKO SVETILO - raster

tip: VISIBLE STRUCTURE, RASTER 2x36W, 3000k koda: 32DP236V  proizvajalec: ESSE-C|

STROPNO VGRADNO SVETILO - opal plate IP40

tip: RECESSED IS| MO IP40, 4x18W T8, 3000k koda: 31MO418V proizvajalec:

ESSE-CI

STROPNO VGRADNO SVETILO - internal prism P40
tip: WIDE PLUS, 1x54W T5, 3000k koda: 6248.01 proizvajalec: iGUZZINI

STROPNO VGRADNO SVETILO - internal prism P40
tip: WIDE PLUS, 2x54W L, 2700K_ koda: 6248.01 proizvajalec: iGUZZINI

STROPNO VGRADNO SVETILO - internal prism P55

tip: 151 IP55 CLEANROOMS, 4x18W, 3500k koda: 31PM418V55  proizvajalec: ESSE-CI

STROPNO NADGRADNO SVETILO
tip: AQUAFORCE 2x36W T8, 4000K  koda: profzvajalec: THORN

STROPNO/STENSKO NADGRADNO LADIJSKO SVETILO
tip: PLAFOMIERE OVAL, 27 koda: S.14  proizvajalec: SIMES

STROPNO NADGRADNO SVETILO - IP65
tip: VEDO ROUND, 1x36W TC-F 210 koda: 5.6869 profzvajalec: SIMES

STENSKO NADGRADNO SVETILO
tip: PRISWA  koda: T 9600 4828 proizvajalec: THORN

Baktericidna svetilka moéi 1 x 30 W

FORMULA 65 EVG+SLEB -VARNOSTNA-
NADGRADNA FLUD SVETILKA BW) IP65

o 72

zee

-

!

{2000,

OPIS SVETILKE

NADGRADNA ZASILNA SVETILKA FLUO 1V
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Lava 6a, 3000 Celje

Investitor

RS, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Stefanova 5,
1000 Ljubljana

Objek!

KLININI ODDELEK ZA ONKOLOGHO
UKC MARIBOR (1. inl. faza)

Vrsta projekta

PID

St projekto

00412010

Udg. projektant

Gorazd Gorendek univ.dipl.inZ.gl.

Ident. Stevika

E- 1206

Vrsta nacrta

Nacrt el. in3talacij in el. opreme

v

St natrto

5464/13-E Merlo1:100

PO KVALITETNEM PREGLEDU ELEKTRO INSTALACH

28.11.2005

Vsehina rishe

ELEKTROINSTALACIJA RAZSVETLJAVE

TLORIS 2. KLETI

St. sprem.

Upis spremembe:

Datum:

Datum izdelave

november 2013 |List. &t |46.8




